DIFF. DI QUOTA
LIVELLETTE DISTANZA
PENDENZA

h = 0,000
L=7,479
i =0,000%

SCARICO CON DIFFUSORE SU CANALE

LIV. MAX +2.00 (12.00)

LIV. MIN -0.40 (9.60)

d

LIV. MEDIO +1.00 (11.00)

Asse Pompa 6

Prog.: 6,091 - Quota: -2,000

Prog.: 29,000 - Quota: -1,809

Asse Pompa 6

TUBO CONTENITORE POMPA 6

DIFF. DI QUOTA h =0,000 h =0,000 h =-5,000 h =0,000
LIVELLETTE DISTANZA L =10,964 L=2217 L =8,927 L =5,079
PENDENZA i =0,000% i =0,000% i =-56,012% i =0,000%
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SCALA 1:100
QT.RIF. -4,000
NUMERO SEZIONI 8 9 10 11 12 13
DISTANZE PARZIALI 4,402 3,000 3,000 4,640 2,360 2,861
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SCALA 1:100
QT.RIF. -6,000
NUMERO SEZIONI 1 2 10
DISTANZE PARZIALI 3,000 3,001 2,909 3,000 2,000 4,480
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DIFF. DI QUOTA h =0,000 h =5,000 h =0,000
LIVELLETTE DISTANZA L =2,504 L = 8,999 L=2,291
PENDENZA i=0,000% i =55,564% =0,000%
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SCALA 1:100
QT.RIF. -4,500
NUMERO SEZIONI 1 2 3 5 12
DISTANZE PARZIALI 4,236 3,000 2,899 3,000 3,186
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Area Tecnica

CONSORZIO DI BONIFICA o ST
PIANURA FRIULANA o P e A.11

info@bonificafriulana.it
info@pec.bonificafriulana.it

Protezione Civile
Decreto n. DCR/5/CD11/2021 del 14/04/2021 (Codice intervento F21-cpif-2131)
Importo del finanziamento3.200.000,00 €

REGIONE AUTONGMA
FRIYLI VENEZIA GIULA

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

POTENZIAMENTO IMPIANTO IDROVORO VAL LOVATO

PROGETTO

TUBAZIONI DI MANDATA
PROFILI LONGITUDINALI

1:100/1000

C.U.P. PROGETTO INFRASTRUTTURE PROGETTAZIONE GENERALE
ing. Giuseppe Ligammari
PROGETTO STRUTTURALE
ing. Tiberio Altinier

CCOPIOCETT

COMMESSA AZIENDA CON SISTEMA QUALITA' CERTIFICATO
NORMA UNIEN-S0 9001:2008

CERT. SGS ITALIA s.1.I. N°ITO3/0043
1 2 1 O AMBIENTE
arch. Massimo Fadel

SICUREZZA
arch. Pier Nicola Carnier

EMISSIONE 1° AGG. 2° AGG. 3° AGG. 4° AGG. 5° AGG. 6° AGG. 7° AGG.
13/05 /2022
REDATTORE VERIFICATORE VALIDATORE R.U.P.
ing. Giuseppe Ligammari - ing. Massimo Ventulini ing. Stefano Bongiovanni
rif.arch. 2013E_A11_R0.dwg

DOCUMENTO RISERVATO CON DIVIETO PER CHIUNQUE DI RIPRODURLO E/O RENDERLO NOTO A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE
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