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Citta di Lignano Sabbiadoro
Protocollo Generale: Arrivo

20120045942 29-11-2012

capo settore gestione ambientale del territorio

i

> e.p.c.

Oggetto:

e.p.c.

CAFC S.p.A. - Udine

2 Posta in Uscita

Prot. : 339
Data : 58/12

//II/II/////II///II///II/II//////III//I//I/I//I/I/I/IlllIIII

PROVINCIA DI UDINE
Servizio Tutela Ambiente
Piazza Patriarcato, 3
33100 UDINE

Spett.le
ARPA - FVG
Dipartimento Provinciale di Udine

Via Colugna, 42
33100 UDINE

Spett.le

COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO
Viale Europa, 26

33054 LIGNANO SABBIADORO (UD)

Controlli analitici di acque reflue eseguiti al depuratore comunale di

Lignano Sabbiadoro sito nel capoluogo in via Lovato (Determina n. 2487 del
01 aprile 2011) — Trasmissione rapporti di prova.

In adempimento a quanto previsto dall'autorizzazione allo scarico del depuratore
comunale di Lignano Sabbiadoro ed alle prescrizioni di cui al punto 6) lettere H, | e J vi
trasmettiamo, in allegato alla presente, i rapporti di prova relativi alle analisi di autocontrollo

(rapporti n° 12-FR06890 - n° 12-FR06891;

n® 12-FR07215 - n°® 12-FR07216; Saggio di

Tossicita rapporti n°® 12-FR06890/01 — n° 12-FR06891/01).
Nel rimanere a disposizione per ogni ulteriore necdssita, cogliamo ['occasione per

porgere i nostri piu cordiali saluti.

Il Direttore della Divisione Operativa

www.cafcspa.com

info@cafespa.com

Fognatura e Depurazione

CAFC S.pA.
Viale Palmanova, 192 Tel. (n.verde) 800713711 Codice Fiscale, Partita VA e Cap. Soc. €36 128761,80 i.v.
1-33100 Udine Fax 0432505379 Registro Imprese n, 00158530303 Aderente FEDERUTILITY

C.CIAA. Udine - REA.203443

MOD.050 rev.10 del 14/0972011
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Spett.le »
CAFC S.p.A.

Viale Palmanova, 192
33100 Udine UD

RAPPORTO DI PROVA N° 12-FR06890

Udine, 24/10/2012
Data accettazione: 13/09/2012
Prelievo effettuato da:  Cliente (a sua cura) il: 13/09/2012
Descrizione: Acqua reflua
Luogo prelievo: Comune di Lignano Sabbiadoro affluente implanto di depurazione Lignano Sabbiadoro
Condizioni meteo: pioggla
RISULTATI ANALITICI
‘Prova U.m, Risultato Limiti: Incertezza Data Inizio
Metodo dl prova Int .Conf. Data fine
Concenlrazione di ionl idrogeno pH 7.34 10.14 13/09/12
APAT CNR IRSA 2060 Man. 29: 2003 . 14109742
*  Colore (diluizione 1/20) Non perc. 13/09/12
APAT CNR IRSA 2020 A Man. 29: 2003 13/09/12
*  Odore accellabile 13/09/12
offalivo 13109112
*  Cloro residuo mg/l <0.05 13/09/12
APHA Standard Methods for the ination of Waler and Waslewaler ed 21st 2005 4500G 02/10/12
*  Maleriali grossolani assenli 13/09/12
visivo 13/09/12
Solidi sospesi lotali mgll 34 6 13109/12
APAT CNR IRSA 2090 B Man. 29: 2003 18/09112
Richlesla chimica di ossigeno (COD) mg/l 80 5 13/09/12
AFPAT CNR IRSA 5130 Man, 29: 2003 19109712
Richlesla blochimica dl osslgeno (BODs) mg/l 40 15 13/09/12
APHA Standard Methods for the Examination of Waler and Waslewaler ed 21sf 2005 52100 19/09/12
*  Azolo ammonlacale (NHs+) mghl 21 13/09/12
APAT CNR IRSA 4030 A1 Man, 29 : 2003 21109112
*  Azolo Nitrico (N) mgil <1 13/09/12
APAT CNR IRSA 4020 Man, 29: 2003 17/09/12
*  Azolo Nilroso (N) mg/l <0.08 13/09/12
APAT CNR IRSA 4020 Man. 29: 2003 17109112
*  Azolo fotale (N) mg/l 17 13/09/12
APAT CNR IRSA 4060 Man. 20: 2003 24109/12
*  Cianuri pol <5 13/09/12
M.U. 981/1: 1995 21109712
*  Arsenico (As) ol <1.0 13/09/12
EPA 6020A 2007 19/09/12
*  Alluminio (Al) mgil <0.05 13/09/12
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 19/09/12
*  Bario (Ba) mg/l <0.05 13/09/12
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 19109112
*  Boro(B) mgfl 0.23 13/09/12
EPA 3016A 2007 + EPA B020A 2007 19/09/12
*  Fosforo Totale (P) mg/l 1.0 13/09/12
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 19/09/12
*  Cadmio (Cd) mg/l <0.005 13/09/12
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 19/09/12
*  Cromo lolale {Cr) mg/l <0.01 13/09/12
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 19/09/12
i § presonte rappoﬂo di prova sl riferisca escluslvamen(o al camplone solloposio a prova, g Paglna 1 dl 3
Bl it ll rapporto di prova non puo essere riprodotto parzlalmente salvo approvazione sodlla dal Labomlorlo
Friulab S.r.l. Capitale sociala: € 100.000, 00 interamenta versato
Seda legale: 33100 Udina - Via de! Colonificio 60 Codica Fiscale, Partita IVA e numero d'iscrizione det Reglslic

Tel. 0432/493471 - Telefax 0432/493479 Imprese di Udine: 02214410308

wwav.friulab.it
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B s U.M. Risultato Limiti: Incertezza Data inizio
Metodo di prova Gl Int .Conf. Data fine
*  CromoVi mgh <0.05 13/09/12
APAT CNR IRSA 3150 C Man. 29: 2003 19/09/12
*  Rame {Cu) mg/l <0.0t 13/09/12
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 19/09/12
*  Manganese (Mn) mg/l 0.08 13109112
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 19/09/12
*  Ferro(Fe) mg/l 0.10 13/09/12
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 19/09/12
*  Stagno (Sn) mg/l <0.01 13/09/12
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 19/09/12
*  Mercurio (Hg) pall <0.2 13/09/12
APHA Slandard Methods for the jon of Weler and Waslewaler ed 21st 2005 3030D + 31128 18/09/12
*  Nichel (Ni) mg/l <001 13/09/12
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 19/09/12
*  Piombo {Pb) mg/l <001 13/09/12
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 19/09/12
*  Selenio (Se) Mol <10 13/09/12
EPA 6020A 2007 10/09/12
*  Zinco {Zn) mgi <0.01 13109712
EPA 3016A 2007 + EPA 6020A 2007 % 19/09/12
Cloruri mglt 1322 24 13/09/12
APAT CNR IRSA 4020 Men. 29: 2003 19/09/12
*  Fluoruro mg/l 0.18 13/09/12
APAT CNR IRSA 4020 Man. 29: 2003 17109112
*  Solfali mg/l 2423 13/09/12
APAT CNR IRSA 4020 Man. 29; 2003 17/09712
*  Solfii mg/l <0.2 13109/12
APAT CNR IRSA 4150 B Man. 29: 2003 14/09/12
*  Solfuri mg/l <0.02 13/09/12
APAT CNR IRSA 4160 Man, 29; 2003 20/09/12
*  Tensloaltivl tot. mg/i <04 13/09/12
calcolo 21/09/12
*  Tensloallivl anlonicl (MBAS) mg/l <0.2 13/09/12
APAT CNR IRSA 5170 Man. 29: 2003 21109112
*  Tensloallivi non ionlcl (TAS) mg/l <0.2 13109/12
UNI 10511-1: 1996 21109112
*  Qrassl e olil animali e vegetali mgi <0.05 13109112
M1 001 10 2010 (da APAT 5160 81 2003) 26109712
*  {drocarburi lotali mgll <0.05 13/09112
M1 002 10 2010 (da APAT 5160 B2 2003) 26/09/12
*  Aldeidi alifaliche mg/l <0.05 13/09/12
APAT CNR IRSA 5010 Man. 29: 2003 27109/12
*  Fenoli (come fenolo) mg/l <0.01 i 13/09/12
APAT CNR IRSA 5070 A/A2 Man. 29: 2003 26/09/12
*  Solventi organici azotati tot. mg/l <0.01 13/09/12
EPA 5030C: 2003 + 8260C: 2006 20/09/12
*  Solventi organici aromatici (somma) mg/l <001 13/09/12
EPA 5030C: 2003 + 8260C: 2006 20/09/12
*  Solventi organici clorurati (somma) mgi <0.01 13/09/12
EPA 5030C: 2003 + 8260C: 2006 20/09/12
*  Peslicidi tolali esclusi Fosforali Aldrin Dieldrin Endrin Isodrin mg/l <0.05 13/09/12
EPA 3510C/1996 + EPA 8270072007 (laborstotio esterno) 2410112
*  Adrin mg/l < 0.00001 13/09/12
EPA 3510C/1996 + EPA 8270D/2007 (laborslotio eslerna) 24110112
R prosente rapporto di prova sl riferisce. esdus(vamen!a al campione solloposto a prova. B Paglna 2 dl . &
‘ ) N rapporto dl ptova rion pud essera riprodotto parzialmenle aalvo approvazione scrilta dal Laboralorlo. L
Friulab S.r.l. Capitale saciale: € 100.000,00 inlommente versato
Seda legale: 33100 Udine - Via dal Colonificio 60 Codice Fiscale, Partita IVA e numero d'iscrizione del Registro
Tel, 0432/493471 - Telefax 0432/493479 Imprese di Udine: 02214410308

wwav.friufab.it
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E ~ RISULTATI ANALITICI segue rapporto di prova n°12-FR06890
Prova R e u.M. Risultato  Limiti: Incertezza Data Inizlo
Metodo di prova Int .Conf. Data fine
*  Dieldrin mgh <0.00001 131097112
EPA 3510C/1996 + EPA 8270D/2007 {laboraloiio esferno) 24/10/112
*  Endin mgh <0.00001 13109/12
EPA 3510C/1996 + EPA §270D/2007 (leboralosio esferno) 24/10/112
*  Isodrin mg/l <0.00001 13/09/12
EPA 3510C/1996 + EPA 8270D/2007 (laboralorio esternc) 24{10/112
*  Insellicidi fosforali lotali mg/l <0.05 13/09/12
EPA 3510C/1996 + EPA 8270D12007 (laboralorio eslernc) 24110112

* Prova non accredilata da ACCREDIA.

Limiti dilegge :
L'Incertezza efo i limili di confidenza si inlendono espressli per un faltore di copertura k=2 e per p=95%

Il Responsabile Analisi
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e pmsente mpporto di p«ova i riferisce esclusivamente al camplone souoposlo a pnova. ‘ Paglna 3 di 3
ll rapporlo dl prova non pud essere ripradotto parzlalmeme salvo approvaziona scritta dal Labomlorlo L5

Friutab S.rl. Capitala sociale: € 100.000,00 lntoramente versato
Seda legale: 33100 Udina - Via del Cotonificio 60 Codice Fiscale, Partila IVA e numero d'iscrizione del Reglsiro
Tel. 0432/493471 - Telefax 0432/493479 Imprese di Udine: 02214410308
wwv.friulab.it



Udine,

Data accettazione:
Prelievo effettuato da:
Descrizione:

Luogo prelievo:
Condizioni meteo:

Speit.le

CAFC S.p.A.

Viale Palmanova, 192
33100 Udine UD

RAPPORTO DI PROVA N° 12-FR06891

24/10/2012

13/09/2012

Cliente (a sua cura) il: 13/09/2012

Acqua reflua

Comune di Lignano Sabbiadoro effluente implanto di depurazione Lignano Sabbiadoro

ploggia
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RISULTATI ANALITICI
Prova U.M. Risultato Limiti: Incertezza Data Inizlo
Metodo di prova Int .Conf. Data fine
Concenlrazione di ioni ldrogeno pH 7.68 55 - 95 0.14 13/09/12
APAT CNR IRSA 2060 Man, 29: 2003 14/09/12
*  Colore (diluizione 1/20) Non perc. 13/0912
APAT CNR IRSA 2020 A Man. 29: 2003 1309112
*  Odore accellabile 13/09/12
olfatiivo 13/09/12
*  Cloro residuo mghl <0.05 13109112
APHA Slandard Methods for the Examinalion of Waler and Waslewaler ed 21st 2005 4500G 02/10/12
*  Materiali grossolani assenli assenti 13/09/12
visivo 13/09/12
Solidi sospesl lotali mg/l 14 35 12 130912
APAT CNR IRSA 2090 B Man. 29: 2003 18/09/12
Richlesta chimlca di ossigeno (COD) mg/ <10 125 13/09/12
APAT CNR IRSA 5130 Man. 29: 2003 19/09/12
Richlesta blochimica di ossigeno (BODs) mgil <10 25 13/09/12
APHA Slandard Methods for the Exemination of Waler and Wastewaler ed 21st 2005 5210 D 19109112
*  Azolo ammonlacale {(NH.+¥) mgli 4 15 130912
APAT CNR IRSA 4030 A1 Man. 29 : 2003 21/08/12
*  Azolo Nilrico (N) mg/l <1 20 13/09/12
APAT CNR IRSA 4020 Man. 29: 2003 17/09/12
*  Azolo Nitroso (N) mg/l 2.06 13109/12
APAT CNR IRSA 4020 Man. 29: 2003 17109112
*  Azolo lotale (N) mgll 6 15 13/09/12
APAT CNR IRSA 4060 Man. 29: 2003 24109112
*  Clanuri ol <5 500 13/09/12
M.U. 981/1: 1995 21109/12
*  Arsenico (As) pgil <1.0 500 13109112
EPA 6020A 2007 19/09/12
*  Alluminio (Al) mg/l <0.05 1 13/09/12
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 19/09/12
*  Bario (Ba) mg/l 0.05 20 13109112
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 19/09/12
*  Boro(B) mgll 0.31 2 13/09/12
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 19/08/12
*  Fosloro Tolale (P) mg/l 0.9 2 13109112
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 19/09/12
*  Cadmio (Cd) mg/l <0.005 0.02 13/09/12
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 19/09/12
*  Cromo lotale (Cr) mg/l <001 2 13/09/12
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 19/09/12
I pmsenla rapporto. di prova si riferisce esclusivamente al camplone soﬂopoa!o apova. . "Péﬁl'n_al‘lf.'d'i 3' G

Fnblab Stl.
Seda legale: 33100 Udine - Via

Tel. 0432/493471 - Telefax 0432/493479

www.friulab.it

i rapporto di prova non put essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scrilla dal Latioratorlo.

Capitale sociale: € 100.000,00 interamante versato
del Colonlificio 60 Codice Fiseale, Padita VA @ numero d'iscrizione del Regisito
Imprese di Udine: 02214410306
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: R e e RISULTATI ANALITICI segue rapporto di prova n°12-FR06891 5
i SR u.Mm. Risultato Limiti: Incertezza Datalnizio g
Metodo di prova 2 Int .Conf. Datafine §
”
*  CromoVI : ma/t <0.05 0.2 1300912 g
APAT CNR IRSA 3150 C Man. 29: 2003 1908112 5
*  Rame (Cu) mg/l ‘ <001 0.1 1300012 &
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 19109112 g
*  Manganese {Mn) mg/i <0.01 2 13109/12 P
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 ion0en2 =
*  Femo (Fe) mgl 0.03 2 13/09/12 g
EPA 3016A 2007 + EPA 6020A 2007 19/09/12 E}
*  Stagno (Sn) mgfl <0.01 10 130912 g
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 19/09/12 g
*  Mercurio (Hg) g/ 0.2 5 13/08/12 &
APHA Standard Melhods for the Examinalion of Waler end Waslewaler ed 21st 2005 3030D + 31128 18/09/12 g
*  Nichel (Ni) mgll <0.01 2 1300112 §
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 19/09/12 o
*  Piombo (Pb) ma/l <0.01 02 13/00/12 5
EPA 3015A 2007 + EPA 8020A 2007 19/09/12 3
*  Selenio (Se) ugil <10 30 13/09/12 3
EPA 6020A 2007 19/09/12 g
*  Zinco (Zn) mg/l 0.01 05 1300112 8
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 19/09/12 o
Cloruri mgfl 1568 428 1309112 F
APAT CNR IRSA 4020 Man. 29: 2003 19/09/12 a
*  Flworuro mgh 0.24 6 130012 &
APAT CNR IRSA 4020 Man. 29: 2003 17108112 :-_3_
*  Solfali mgll 274.1 1300912 [
APAT CNR IRSA 4020 Man, 29: 2003 17/0912  §
*  Soliy mgil <02 1 130912 §
APAT CNR IRSA 4150 B Man. 29: 2003 14109112 &
* Solfuri mgl <0.02 1 190912 @
APAT CNR IRSA 4160 Man. 29: 2003 20/09/12 g
*  Tensioatlivl tot. mg/l <04 2 13i00/12 @
caicolo 2800112
*  Tensloallivi anlonicl (MBAS) mg/ <0.2 : 13/09/12 &
APAT CNR IRSA 5170 Men. 29: 2003 21/09/12 5
o
*  Tensloaltivl non ionlcl (TAS) mg/l <0.2 2 13/09/12 ey
UNI 10511.1: 1996 209112 3
*  Grassl e olil animali e vegelali mg/l <0.05 20 13/09/12 ‘gt
M1 001 10 2010 (da APAT 5160 B1 2003) 21/09/12 E
*  Idocarburi lotali mg/l <0.05 5 13000112 o
M1 002 10 2010 (da APAT 5160 B2 2003) : _ 2009112 5.
*  Aldeldi alifatiche mgil <005 130012 &
APAT CNR IRSA 5010 Man. 29: 2003 . 27109112 8
[}
*  Fenoli (come fenclo) mg/l <0.01 0.5 13/09/12 :
APAT CNR IRSA 5070 A/A2 Man. 29: 2003 26/09/112 g,
*  Solvenli organici azotati tot. mgfl <0.01 0.1 1309112 8
E£PA 5030C: 2003 + 8260C: 2006 200912 &
=
*  Solvenli organici aromatici (somma) mghl <0.01 0.2 13/09/12 a
EPA 5030C: 2003 + 8260C: 2006 20009112 5,
*  Solvenli organici clorurati (somma) mg/l 0.01 1 13/09/12 &
EPA 5030C: 2003 + 8260C: 2006 20/09/12 g
*  Peslicidi lolali esclusi Fosforati Aldrin Dieldrin Endrin Isodrin mgl <0.05 0.05 13/09/12 :8‘-
EPA 3510C/1996 + EPA 8270D/2007 (laboralotio eslsrno) 2410112 =
*  Aldrin mg/l <0.00001 0.01 180912 §
EPA 3510C/1996 + EPA 8270072007 (laboralorio eslermo) 24110112 2.
o
ey il pmsente rapporto di prova sl riferisce esclusivamente al camplone sollopoalo a prova, . v Pagina2di3.. - |
. = : il mpporto di prova non pud essere ripwdolto parzlalments salvo approvazlorie scritia dal Labora!orlo. e 9
Friulab S.rl. Capitale sociale: € 100.000,00 interamente versato
Seda legale: 33100 Udine - Via del Colonificio 60 Codice Fiscale, Partila IVA @ numero d'iscrizione del Registro
Tel. 0432/493471 - Telefax 0432/493479 Imprese di Udine: 02214410308

wwv.frivlab.it
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B NN G, : RISULTATI ANALITICI segue rapporto di prova n®12-FR06891
Prova B T u.m. Risuitato Limiti: Incertezza Data inizlo
Metodo di prova Int .Conf. Data fine
*  Dieldrin mgil <0,00001 0.01 13/09/12
EPA 3510C/1996 + EPA 8270072007 (laboralorio esterno) 24110112
*  Endin mgil <0,00001 0.002 13/09/12
EPA 3510C/1996 + EPA 8270Dr2007 {laboratorio esterno) 2410/12
*  Isodrin mg/l <0.00001 0.002 13/09/12
EPA 3510C/1996 + EPA 8270D/2007 {iaborelotio eslerno) 24110112
*  Insellicld] fosforal lotall mgll <0.05 0.10 13/09/12
EPA 3510C/1996 + EPA 8270D/2007 (laboratorio ostorno) 24/10/12

* Prova non accreditata da ACCREDIA.

Limili di legge : D. Lgs. 152/06 p.te lll all. 5 tab. 1+ 2 + 3 (scarico In acque superficlali)
L'Incertezza e/o | limitl di confidenza si intendono espressi per un fattore di copertura k=2 e per p=95%

Il Responsablle Analisi

&l presonte rappoﬂo di prova sl riferisca oscluslvamen(e al campione sol!oposlo a pmva. o P.alrié 3di 3
f i n rapporto di prova non pud essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scrilta dal Laboratorio. - AR Ll
Frivlab S.r.L. Capitalo sociale: € 100.000,00 interamenta versato

Seda lagale: 33100 Udine - Via del Colonificio 60 Codice Fiscale, Partita VAo
Tel. 0432/493471 - Telefax 0432/493479
wwv.friulab.it

numero d'iscrizione del Registro
Imprese di Udine: 02214410306
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CAFC S.p.A.

Viale Palmanova, 192
33100 Udine UD

RAPPORTO DI PROVA N° 12-FR07215

Udine, 17/10/2012
27/09/2012

Prelievo effettuato da:  Cliente (a sua cura)

Data accettazione:

Descrizione:
Luogo prelievo:

il: 27/09/2012

Acqua reflua - camplione medio 24 ore -
Comune di Lignano Sabbiadoro affluente impianto di depurazione Lignano Sabbiadoro

Condizioni meteo: sereno
RISULTATI ANALITICI
Prova U.M. Rlisultato Limiti: Incertezza Data inizlo
Metodo di prova Int .Conf. Data fine
Concenlrazione di foni Idrogeno pH 743 $0.14 27109112
APAT CNR IRSA 2060 Man. 29: 2003 27i09/112
* Materiall grossolanl assenll 27109112
visio 28/09/12
Solidl sospes! totali mgfl 66 10 27109112
APAT CNR IRSA 2090 8 Man. 29: 2003 0110112
Richlesta chimlca dl ossigeno (COD) mgfl 171 +10 27109112
APAT CNR IRSA 5130 Man, 29 2003 03/10/12
Richiesla biochimica di ossigeno (BODs) mgl 60 18 27109112
APHA Standard Methods for the & of Waler and Waslewaler ed 21st 2005 6210 D 0310112
* Azolo tofalo (N) mgfl 12 27109/12
APAT CNR IRSA 4060 Man. 29: 2003 1711012
* Fosforo Tolale (P) mgll 38 27109112
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 11012
* Tensioatlivi tol. mg/ 0.7 27108112
caloolo 121012
* Tenstoalliv anlonici (MBAS) mg/l 0.7 27109112
APAT CNR IRSA 5170 Man, 29: 2003 28/09/12
* Tensioallivi non fonici (TAS) mgfl <02 27109112
UNi 10511-1: 1996 11nonz
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. Il prasente rapporto di prova sl riferisca esclusivamente al camplone solloposlo a prova.
(i rapporto dl prova non pud essere riprodotto parziaimente salvo approvazione scrilia daf Laboratorio.

Frivtab S.rl.

Sede legale: 33100 Udine - Via del Colonificio 60
Tel, 0432/493471 - Telefax 0432/493479
wwv.friulab.it

ilale sociale: € 100.000,00 interamente versato
Codice Fiscale, Partila IVA e numero d'iscrizione del Regisiro
imprese di Udine: 02214410308
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segue rapporto di prova n° 12-FR07215

RISULTATI ANALITICI

Prova U.M. Risultato Limiti; Incertezza Data Inizio
Metodo di prova Int .Conf, Data fine
* Grassl e olil anlmali e vegstali mgll 0.40 27/09/12
M1 001 10 2010 (da APAT 5160 81 2003) TV

* Idrocarburi totali mg/l <0.05 27/09/12
1110112

MI 002 10 2010 (da APAT 5160 B2 2003)

* Prova non accredilala da ACCREDIA,

Limiti di legge :

L'incertezza e/o i limili di confidenza si Intendone espressi per un faltore di copertura k=2 e per p=95%

Il Responsabile Analisi

Pagina 2 di 2

. lipresente rapporio di prova sl riferisce esclusivamente al camplone solloposlo a prova,
Il rapporto d) prova non pud essers riprodotto parzialmente salvo approvazlone scrilta dal Laboralorio.

Friulab Srl.

Sede legale: 33100 Udine - Via det Colanificio 60
Tel, 0432/493471 - Telefax 0432/493479
wwav.friulab.it

Capitale sociale: € 100.000.00 interamento vorsato
Codice Fiscale, Partila IVA & numero d'iscrizione de! Reglstro
Imprese di Udine: 02214410306
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Spett.le
CAFC S.p.A.
Viale Palmanova, 192
33100 Udine UD
RAPPORTO DI PROVA N° 12-FR07216
Udine, 17/10/2012
Dala acceltazione: 27/09/2012
Prelievo effelluato da:  Cliente (a sua cura) il: 27/09/2012
Descrizione: Acqua reflua - campione medio 24 ore ~
Luogo prelisvo: Comune di Lignano Sabbladoro effluente impianto di depurazions Lignano Sabbiadoro
Condizioni meteo: sereno
RISULTATI ANALITICI
Prova U.M, Risultato Limiti: Incertezza Data inlzio
Metodo di prova Int .Conf. Data fine
Concenlrazione di loni [drogeno pH 7.75 56 - 95 10.14 27/09/12
APAT CNR IRSA 2060 Man. 29: 2003 27109112
* Materiall grossolanl assenti assenti 27/09/12
visivo 28/09/12
Solld| sospes! totali mg/l <10 35 2710912
APAT CNR IRSA 2090 B Man. 29: 2003 o1/10/12
Richiesta chimlca d| ossigeno {COD) mg/l 38 125 2 27/09112
APAT CNR IRSA 6130 Man. 20: 2003 03/1012
Richlesta biochimica di ossigeno (BODs) mg/ 15 25 2 27109112
APHA Standard Methods for the Examination of Water and Waslewaler ed 21st 2005 5210 D 03/10/12
*  Azoto lotale (N) mg/l 13 15 27109112
APAT CNR IRSA 4060 Man. 29: 2003 L
* Fosforo Tolale (P) mg/l 26 # . 27109112
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 oz
* Tensloaltivi tot. mg/l <04 2 27109112
calcolo 01110112
* Tensloattivl anionic! (MBAS) mg/ <02 27109112
APAT CNR IRSA 5170 Man. 29: 2003 i
* Tensloallivi non ionici {TAS) mg/l <02 27/0912
UNI 10511-1: 1996 .
Pagina 1 di 2

: Il presente rapporto di prova sl riferisce esclusivamente al camplone solloposto a prova,
Il rapporto di prova non pud essere riprodotlo parzialmente salvo approvazlone scritta dal Laboratorio.

Capitale sociale: € 100.000,00 interamente versato
Codica Fiscale, Partita VA ¢ numero d'iscrizione del Reglstro
Imprese di Udine: 02214410306

Friulab S.rl.

Seda Isgale: 33100 Udine - Via del Cotonificio 60
Tel, 0432/493471 - Telelax 0432/493479

wwav. friufab.it
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segue rapporto di prova n° 12-FR07216

RISULTATI ANALITICI

Prova U.M. Risultato Limiti: Incertezza Data inizio
Metodo di prova Int .Conf, Data fine
* Grassl e olil animali e vegetali mg/l <0.05 20 27109112
M1 001 10 2010 (da APAT 5160 B 2003) Tiion2
* Idrocarburi totall mg/l <0.05 5 27/09/12
1110112

M1 002 r0 2010 (da APAT 5160 B2 2003}

* Prova non accreditala da ACCREDIA,

#: ] risultati in grasselto e soltolineati indicano il superamento del valore limile.

Limiti di legge : D. Lgs. 152/06 p.te lll ail. 5 tab. 1+ 2 + 3 (scarico in acque superficiali)

L'Incertezza efo | limili di confidenza si intendono espressi per un fattore di copertura k=2 e per p=95%

Il Responsabile Analisi
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; Il presente rapporto di prova sl riferisce esclusivamente al campione sotloposlo a prova,
Hi rapporto di prova non pud essere riprodolto parzialimenle salvo approvazione scrilta dal Laboratorlo.
Friutab S.r.l. Capitale sociale: € IO0.000,DO interamente versato
Seda legate: 33100 Udine - Via del Cotonificio 60 Codicae Fiscate, Partila IVA @ numero d'iscrizione del Reglsiro
Tel. 0432/493471 - Telefax 0432/493479 Imprese ¢l Uding: 02214410306

www.friulab.it



o

>§(€

‘/

b amu\‘ (Ap N* 0545

Spetlt.le

CAFC S.p.A.

Viale Palmanova, 192
33100 Udine UD

RAPPORTO DI PROVA N° 12-FR06890/01
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LENTE ITALND O ACCRICITAMNINTO

~.

Udine, 18/09/2012
Data acceltazione: 13/09/2012
Prelievo effettuato da:  Cliente (a sua cura) II: 13/09/2012
Descrizlone: Acqua reflua
Luogo prelievo: Comune di Lignano Sabbladoro affluente impianto dl depurazione Lignano Sabbladoro
Condizionl meteo: ploggla
RISULTATI ANALITICI
Prova U.Mm. Risultato Limiti: Incertezza Data Inizlo
Metodo di prova Int .Conf. Data fine
Escherichia coli MPN/100 mi > 48392 13/09/12
APAT CNR IRSA 7030 B Man. 29: 2003 14/09/12
Valulazione della tossicita con Daphnia - Accellabilitd di un efffuente % org. Immobili <3 13/09/12
APAT CNR IRSA 8020 B Msn. 29: 2003 14/09/12

* Prova non accreditata da ACCREDIA.

Limiti di legge :
L'Incertezza efo i limiti di confidenza sl inlendono espressi per un faitore di coperiura k=2 e per p=95%

Il Responsabile Analisi

n pmomo rappot(o di prova sl rifarisca esclusivamente al camplone sottoposlo a prova, Paglna 1 di 1

Il rapporto di prova non pud essere ripradotio parziaimente saivo approvazlona scritta dal Laboratorlo, =~ 0
Friulab S.rl. Capitale socianle: € 100.000,00 interamenta versato
Seda legale: 33100 Udine - Via del Colonificio 60 Codice Fiscale, Partita IVA e numero diiscrizione del Registro
Tel. 0432/493471 - Telefax 0432/493479 Imprese di Udine: 02214410306

wwv.friufab.it
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CAFC S.p.A.

Viale Palmanova, 192
33100 Udine UD

RAPPORTO DI PROVA N° 12-FR06891/01
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Udine, 18/09/2012
Dala accettazione: 13/09/2012
Prelievo effeltuato da: ~ Cliente (a sua cura) il: 13/09/2012
Descrizione: Acqua reflua
Luogo prelievo: Comune di Lignano Sabbladoro effluente impianto di depurazione Lignano Sabbladoro
Condizioni meteo: ploggia
RISULTATI ANALITICI
Prova u.m. Risultato Limitl: Incertezza Data inizio
Metodo di prova Int .Conf, Data fine
Escherichia coli MPN/100 ml 34658 23354 + 54190 13/09/12
APAT CNR IRSA 7030 B Man. 29; 2003 14/09/12
Valutazione della tossicild con Daphnia - Accellabilita di un effluente % org. Immobili <3 50 13/09/12
APAT CNR IRSA 8020 8 Man. 29: 2003 14/08/12

* Prova non accreditata da ACCREDIA.

Limiti di legge : D. Lgs. 152/06 p.te Il all. 5 tab. 1+ 2 + 3 (scarico In acque superficiali)
LIncertezza efo | limiti di confidenza si intendono espressi per un fallore di copertura k=2 e per p=95%

Il Responsabile Analisi

~ N presente rapporto di prova s riferisce esclusivamente al camplone solloposto a prova, - Pagina 1 di 1

o rapporto dl prova non pud essere riprodotto parziaimente salvo approvazlone scrilia dal Laboratoria.

Friulab S.r). Capltale sociale: € 100.000,00 interamente versato
Seda legale: 33100 Udine - Via del Cotanlficio 60 Codice Fiscale, Parlila IVA & numero d'iscrizione del Reglstro
Tel. D432/493471 - Telelax 0432/493479 Imprese di Udine: 02214410306

wwv.friulab.it




